
入口ゲート

【参考】入口ゲートの位置図
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名　　称

検　　印

図面番号

縮    尺

図面名称

事業年度

発注機関 うるま市 都市建設部 勝連城跡周辺整備室

建築場所 うるま市勝連南風原地内

業務名称 勝連城跡周辺整備事業入口ゲート建築電気工事

管理建築士 設　 計 製 　図

所 在 地
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構内配電線路図　S=1/200　【A3：S=1/400】
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高木ライトアップ用スポットライト

１．凡　例

２．外灯用の配管配線はEM-OCCT3.5-3C（FEP30)とし、埋設深さは舗装面から300mmとする。
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構内配電線路図
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氏　　名

凡例

・明記なき配管配線は下記の通りとする。

・コンセント高さについては平面図に表記が無い場合はH=300とする。
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